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Помещение консьержа
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Сириус

С2000-КДЛ-10шт
С2000-КПБ

11шт

С2000-БКИ-4шт., Контроль и управление системами: АСПТ, 
Оповещения о Пожаре, Противопожарной автоматики

 9-ти, 17-ти, 19-ти этажных корпусов, тех. Этажа и гаража.

Помещение охраны

Системы ОПС, Противопожарной Автоматики и Оповещения 9-ти этажного корпуса 

подключаются к данной системе по интерфейсу RS-485

Оповещение звук и свет шлейфом

4 шт

4 шт
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4 шт
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4 шт
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4 шт

4 шт
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4 шт

4 шт

4 шт

4 шт

4 шт

БП - 2 шт.

ШКП-24

.Условные обозначения

ППКУ пожарный «Сириус»

С2000-ПИ
2шт.

С2000-ПИ

Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ

Модуль контроля кольцевой линии ДПЛС С2000-КДЛ

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (Запотолочный) 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 с БРИЗ

Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным БРИЗ

Оповещатель звуковой

Оповещатель световой, табло «Выход»

8 Расширитель адресный АР-8

2 Расширитель адресный АР-2

RS485 Во 

второй корпус

RS485

ДПЛС

Линия питания табло Выход

Линия питания звуковых оповещателей.

Блок сигнально-пусковой адресный СП2

СП-2

Сигналы на управление инженерными системами здания и взаимосвязь с 

другими системами противопожарной защиты здания выполнить в соответствии с 

проектом 446П/99 разработанным ООО ФСК «Теско».

Клапан дымоудаления

Клапан огнезадерживающий

Щит управления системой вентиляции

Линия питания и управления систем вентиляции.
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Датчики контроля 

системы АСПТ

RS 485 Для подключения системы противопожарной 

автоматики в помещении консьержа в корпусе 2 , 3-й 

подъезд.

Подключение RS 485  в 

помещении охраны на въезде в 

гараж.

С2000-БКИ- Контроль и управление системами: АПС, АСПТ, 
оповещения о пожаре, противопожарной автоматики

 1 и 2 корпусов, тех. этажа и гаража.
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